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1. Информация по безопасности
Необходимо соблюдать национальные или местные правила по обеспечению безопасности 
при работе с электрооборудованием.
Безопасная работа изделия зависит от правильной установки, настройки и обслуживания 
квалифицированным персоналом в соответствие с данным руководством.

Использование изделия для других целей или установка не в соответствие с данным 
руководством может привести к его повреждению и вызвать травму или смерть персонала. 

Внимание
Изделия (системы) должны быть выбраны, установлены и протестированы в соответствие с:
- Местными или Национальными стандартами и правилами.
- Требованиями Ростехнадзора РФ.
- Техническими условиями производителя котла.

Данное изделие спроектировано и изготовлено для работы в условиях нормальной 
эксплуатации котла. Использование данного регулятора для отличных применений и и 
условий, описанных в данном документе, может привести к:  

- Угорзе здоровью и жизни обслуживающего персонала.

- Возможному повреждению оборудования, зданий и других материалных ценностей.

- Сделать непригодным маркировку . 

Данный документ должен быть изучен обслуживающим персоналом и храниться в 
доступном месте. 

Предупреждение
Это изделие соответствует требованиям директивы по электромагнитной совместимости 
Electromagnetic Compatibility Directive 2004 / 108 / EC.
Изделие пригодно для промышленного применения. Изделие полностью аттестовано по 
EMC зарегистрировано под номером UK Supply BH LC2650 2008.

Регулятор уровня может быть подвержен влиянию электромагнитных если:
- Изделия или его провода расположены близко от источников электромагнитных помех.
- В проводах питания возникают чрезмерные электрические помехи. В этом случае 
необходимо ставить защиту от шума или фильтры. Защита может быть комбинированной 
и включать фильтрацию, подавление, защита от импульсов перенапряжения и успокоитель 
пиков.  
- Сотовые телефоны и радиоприемники могут вызвать интерференцию, если располагаются 
в пределах 1 м от изделия или его проводов. 

Изделие соответствует требованиям следующих стандартов, предъявляемым к 
низковольтному оборудованию:
- EN 61010-1:2001 - требования безопасного использования оборудования для измерений 
регулирования и лабораторного использования.
Изделие протестировано как устройство регулирования уровня для соответствия 
стандартам:
- Требования Vd TÜV для устройств контроля и регулирования уровня, Water Level 100 
(07.2006).

Статическое электричество (ESD)
Разряды статического электричества могут привести к выходу изделия из строя.
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2.1 Описание
Контроллер BT1050 представляет собой программируемый таймер для управления нижних 
продувок котлов. 

Контроллер подаёт сигнал на открытие клапана, установленного на линии нижней 
продувки котла. Открытие клапана позволяет удалить шлам и грязь, накапливающиеся 
в нижней части корпуса котла в процессе его работы.  

Контроллер может монтироваться в панель приборов или на DIN рейку. Напряжение 
питания контроллера 99 - 264 В переменного тока.

Рис. 1  Передняя панель
контроллера

Жидкокристалличсекий 
дисплей

Текущее время

Строка информации / Дата

BT1050

OK

2. Общая информация об изделии 

Выход из подменю и 
движение курсора влево, 
когда параметр мигает.

Движение по меню 
и уменьшение значения
параметров 

Движение по меню 
и увеличение значения
параметров

Вход в подменю и движение 
курсора вправо, когда 
параметр мигает.

Доступ к параметру, когда 
он мигает. нажатие в 
течение 5 дает доступ к 
режиму запуска в работу. 

2.2 Использование кнопок
Кнопки и  используются для:

-  Движения по меню.

-  Увеличения численного значения текущего параметра.

Кнопки  и  используются для:

- Входа и выхода из подменю.

- Смещения курсора вправо и влево, когда  параметр мигает.

Кнопка OK  используются для:

- Выбор цифры или параметра, когда цифра ими параметр мигает. 

- Вход в режим запуска в работу (нажатие и удержание в течение 5 сек.).

Значение вводимого параметра отображается в нижем правом углу экрана. Нажатие 

кнопки OK вводит значение параметра. Нажатие кнопок и  служит для движения 
по меню вверх и вниз. Введённое прежде значение параметра будет мигать.   
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На передней панели имеется жидкокристаллический дисплей и пять кнопок. 

Вводимые данные всегда отображаются в правом нижнем углу дисплея. Нажатие кнопки 
OK приводит к запоминанию вводимого значения.  Нажатием кнопок  и   можно 
просматривать параметры, а введённое прежде значение будет мигать.   

В рабочем режиме дисплей поделён на четыре части в которых отображается следующая 
информация:
- Текущее время.
- Строка информации / Дата.
- Информация о таймере.
- Время до следующей безопасной продувки.

2.3 Строка информации (в приоритетном порядке)
Сигнализация:  
- 'TEST ALM' - оператор тестирует реле сигнализации. Реле или замкнуто или разомкнуто 

в течение 5 минут. См. режим запуска в работу, меню TEST-OUTPUT-ALARM.
- 'ALARM' - произошла ошибка или неисправность. См. раздел 9, "Поиск и устранение 

неисправностей".

Клапан нижней продувки котла (BB): 
- 'TEST BB' - оператор проверяет реле продувки. Реле или замкнуто или разомкнуто в 

течение 5 минут. См. режим запуска в работу, меню TEST-OUTPUT-VALVE. 
- 'MAN OFF' - таймер выключен, например во время ручного сброса параметров. Таймер 

будет игнорировать все введённые в него ранее параметры. См. режим запуска в 
работу, меню MODE-OFF.

- 'MAN OPEN' - клапан был открыт принудительно, например в ручном режиме. См. 
режим запуска в работу, меню MODE-ON.

- 'DELAYED' - продувка задерживается и не может быть проведена пока не закончится 
время выдержки (RECOVERY TIMER) для охлаждения расширителя продувок.

- 'BLOWDOWN' - происходит продувка, клапан продувки открыт.  

Рис. 2  Дисплей

5

Таймер другого котла 
открыл клапан продувки
или
Время восстановления 
условий в расширителе 
продувок: 
Показывает время, 
оставшееся до следующей 
безопасной продувки, 
так как расширитель 
продувок находится в 
стадии остывания. Данная 
функция доступна только 
если контроллер соединён 
с другими контроллерами 
продувок BT1000 или 
BT1050.

Текущее время

Строка информации / Дата

Информация по таймеру
Номер следующего таймера:

Номер таймера
День

Время

Секунды
Ошибка или  активирована 

сигнализация
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2.5 Другие функции
Оператор имеет возможность проведения тестирования контроллера. 

Контроллер BT1050 через ИК-порт может обмениваться с другими контроллерами. 
Контроллер может работать и как ведущее и как ведомое устройство.

Рис. 3  Сообщение об ошибке

2.4 Сообщения об ошибках и сигнализациях
При возникновении ошибки в левом нижнем углу дисплея появится знак (!) (см. рис. 
2). Детальная информация об ошибке или сигнализации будет появляться в режиме 
отображения этой информации (см. рис. 3), в который можно зайти путем прокрутки 
меню. Нажатие и удержание в течение 3 секунд кнопки OK сбросит сигнализацию 
и освободит реле.  Если условия возникновения ошибки остались, то сообщение 
появится снова. 
Если задана сигнализация с фиксацией положения реле, исчезнет только сообщение на 
дисплее. Реле останется активированным до тех пор, пока не будет введён код сброса. 
Если были активированы две сигнализации, то при сбросе первой на дисплее будет 
отображаться информация о второй (в приоритетном порядке). См. раздел 9, "Поиск и 
устранение неисправностей". 
Сообщение об ошибке или срабатывании сигнализации появится при любых проблемах 
с контроллером. Ниже приведён пример временной потери питания.
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2.6 Поставка, упаковка, хранение

Отгрузка с фабрики
Перед отгрузкой каждое изделие тестируется и калибруется.
 
Упаковка
Каждая коробка должна быть проверена при получении на предмет повреждений. 
При обнаружении каких-либо дефектов должен быть составлен соответствующий акт. 

Хранение
Хранение изделия должно проводится при температуре окружающего воздуха от 0°C до 
65°C и относительной влажности от 10% до 90%.

Перед включением питания проверьте, что внутри контроллера нет конденсата .

Контроллер BT1050 предназначен для открытия и закрытия клапана нижней продувки 
котлов, что позволяет сбрасывать накапливающиеся в нижней части корпуса котла грязь 
и шлам. 

Каждый BT1050 имеет три таймера. Это позволяет задавать разное время и длительность 
продувок. Контроллер обеспечивает проведение трех продувок котла в течение одного 
дня. 

Таймеры также позволяют:

- Задание время выдержки для гарантированного охлаждения воды в расширителе 
продувок перед очередным циклом,

-  Минимизировать потери тепла и котловой воды,

-   Выбирать наиболее подходящее время для продувок, например, избегая продувок во 
время вероятных пиковых нагрузок. 

До девяти контроллеров BT1050 могут быт соединены друг с другом для исключения 
одновременных продувок в один и тот же расширитель. Одновременные продувки могут 
привести к переполнению расширителя и сливу в канализацию воды с недопустимо 
высокой температурой.  

Вход
Контроллер подключается непосредственно к линии питания.

Выход
При наступлении заданного времени контроллер активирует реле и на клапан продувок 
поступает сигнал питания. Питание будет поступать в течение заданного промежутка 
времени после которого контроллер сбросит питание и клапан закроется. 

Если клапан продувки оборудован датчиком положения, то реле сигнализации может быть 
активировано если клапан после отключения питания остался в открытом положении. 

3. Применение
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Перед началом монтажа внимательно прочтите п. 1. 

Контроллер должен быть установлен в подходящей для этого панели приборов или шкафу 
управления, обеспечивающих необходимую защиту, соответствующую IP54 (EN 60529) 
или Type 3, 3S, 4, 4X, 6, 6P и 13 (UL50 / NEMA 250) если необходимо.

4.1 Условия эксплуатации
Место монтажа и условия эксплуатации контроллера должны обеспечивать минимальное 
воздействие тепла, вибраций, механических напряжений и электрических полей. 

Не допускается использование изделия на улице без соответствующей защиты.

4.2 Монтаж на DIN рейку
В комплекте с контроллером идут все необходимые детали для монтажа на DIN рейку. 
Внимание: Используйте только винты, поставляемые с контроллером.

4.3 Монтаж в панель приборов:  
-  Прорежьте и просверлите отверстия, как показано на рис. 3. 

-  Оденьте на лицевую панель контроллера плоскую прокладку, вставьте контроллер в 
панель и затяните двумя длинными винтами сверху и снизу корпуса.

Внимание:  Не сверлите корпус и не используйте саморезы. 

4.4 Монтаж в панель приборов при помощи накладной 
рамки: 
(Минимальная толщина панели должна составлять 1 мм).
-  Контроллер имеет два отверстия со встроенными гайками M4 x 0,7 в верхней и нижней 

части корпуса.
-  Два винта M4 x 25 мм, фибровые шайбы и накладная рамка прилагаются к каждому 

изделию. 

Внимание: 
Не используйте винты длиной более 25 мм.

-  Прорежьте и просверлите отверстия, как показано на рис. 3.  
-  Оденьте на лицевую панель контроллера плоскую прокладку.
-  Накладная рамка используется для установки с внешней стороны панели приборов.  
-  Вставьте контроллер в панель установите рамку и затяните двумя длинными винтами 

сверху и снизу корпуса..
-  Усилие затяжки винтов M4 1,0 - 1,2 Нм.

Внимание:  Не сверлите корпус и не используйте саморезы. 

4. Указания по монтажу
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112 мм

67 мм

10 мм

45 мм

92 мм

22 мм

10 мм

22,5 мм

Ø 4,2 мм

Ø 4,2 мм

15 мм

Ø 4,2 мм

Ø 4,2 мм

Рис. 4  Подготовка панели приборов для монтажа контроллера 

-  Сплошными линиями показаны вырезы и отверстия, которые должны быть сдела-
ны.  

-  Пунктирными линиями показаны габариты контроллера.
-  Между контроллерами в шкафу управления должно быть расстояние не менее 15 

мм.
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Перед началом монтажа внимательно прочтите Раздел 1. 

Внимание:
Изолируйте все электрические провода и клеммы на которых может быть высокое 
напряжение. 

5.1  Общие замечания
1. Электрические подключения должны выполняться персоналом, имеющим соответ-

ствующую квалификацию и допуск к такого вида работам.

2. Проверьте правильность монтажа контроллера в соответствие с данной инструкци-
ей.

3. Цепь питания контроллера должна защищаться предохранителем номиналом 3 А.

4. Цепи реле сигнализаций должны защищаться предохранителем номиналом 3 А.

5. На реле сигнализаций должна подаваться та же фаза, что и на питание самого кон-
троллера. 

6. Контроллер спроектирован и должен подключаться, как устройство категории III.

7. Необходимо обратить особое внимание на правильность устройства заземления 
кабелей.

8. Устройство отключения питания (автомат или тумблер) должно быть включено в 
схему подключения. Оно должно:

- Иметь номинал соответствующий номинал по току. 

- Располагаться вблизи контроллера. быть доступным оператору и располагаться 
таким образом, чтобы расположение не влияло на его работу. 

- Размыкать все фазы. 

- Быть маркировано, как устройство отключения конкретного контроллера. 

- Не размыкать "землю". 

- Соответствовать всем действующим нормам и правилам.

5. Схема электрических 
соединений
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5.2  Питание контроллера:
1. Прочтите Раздел 5.1 перед на-чалом работ.

2. Предохранители должны стоять на всех фазовых проводах.

2

1 2

1

L

N L1

L2

Электрические цепи
(вид снизу)

Реле показаны в разомкнутом положении

Реле 
сигнализации 1

ВходСигн. L N

Питание
См. раздел 5.2

Предохр.
3A 

Вход

Норм.

8 7 6 5 4 2 13

Откр.

3. Двойная или усиленная изоляция должны использоваться между: 

- Клеммами (кабелями) высокого напряжения (питания и цепей реле) и 

- Клеммами (кабелями) низкого напряжения (сигнальными). 

4. На схеме все реле показаны в отключённом состоянии.

N L

N

Соленоидный клапан, 
установленный на клапане 
продувки

Контроллер

Предохр.

 3A

Контроллер

Устройство отключения в соотв. с 
IEC 60947-1 и IEC 60947-3

Устройство отключения в соотв. с 
IEC 60947-1 и IEC 60947-3

230 /
115 В 230 /

115 ВПредохр. 3A

Внимание:
Высокое 

напряжение

Задняя сторона
П

ер
ед

ня
я 

ст
ор

он
а

Реле управления 
клапаном 
продувки

Предохрани-
тели 3A 

Рис. 5 
Цепи питания контроллера, сигнализации  и управления клапаном продувки



IM-P405-39  AB Выпуск 2 13

5.3 Цепи управления

По проводам заземления будет течь ток, если заземление произведено в двух точках с 
разными потенциалами. При правильном подключении "земли" экран будет подключён 
к "земле" только в одной точке.  

Контакт "земли" в первую очередь предназначен для функциональной защиты, 
а не защиты от короткого замыкания.

Заземление обеспечивает защиту от короткого замыкания при однократном замыкании. 
В изделии применена двойная изоляция поэтому выполнять заземление не обязательно.  
Функциональная заземление используется для нормальной работы изделия. В данном 
применение клемма "земля" используется для устранения любых электрических помех.   

Прим.:
E = Рабочая земля  - Соединить с "землёй" шкафа управления 
Для включения внутреннего аккумулятора питания переведите выключатель в 
положение ON.

Рис. 6  Цепи управления

Соединить 
с "землёй" 

шкафа 
управления

Цепи управления
(вид сверху)

E 97 96 95 94 93 92 91 90 75 74 73 72 71 70

Lockout
(соединение  
с другими 

контроллерами)

BB switch 
(датчик 

положения)
Выкл
Вкл

Включатель
внутреннего 
аккумулятора 
питания

Соединить 
с другими 

контроллерами 
нижних продувок 

котлов

Соленоид клапана 
продувки (показан когда 

клапан закрыт)

COM SCN Tx- Tx+ Rx- Rx+ H / D H / D

Задняя сторонаП
ер

ед
ня

я 
ст

ор
он

а
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5.4 Соединения EIA / TIA-485
Контроллер может быть подключён по 2-х или 4-х проводной схеме как ведомое устройство 
через  EIA / TIA-485.

A

B

A'

B'

Рис. 7  Полнодуплексный протокол RS485 Modbus (вид сверху) 

Rx Tx

Ведущий
контроллер

Общ.

"Земля"*

R* R*
* См. 

примечания 
по подключ-

ению "земли"

Ведомый контроллер
нижней продувки

9091929394959697E
H / DH / DRx+Rx-Tx+Tx-SCNCOM

R* R*

П
ер

ед
ня

я 
ча

ст
ь

Замечания по подключению EIA / TIA-485:
Используются следующие символы EIA  /  TIA-485 (A = Tx-, B = Tx+ and A' = Rx-, B' = Rx+).

Направление передачи сигналов определяет использование контроллера как ведомого 
Modbus устройства, т.e. Tx+ от ведомого контроллера соединяется с Rx+ ведущего 
контроллера.

-  Для коротких кабелей < 1,5 м возможно использование просто экранированного 
кабеля, применение витой пары необязательно.

-  Для выбора 2-х или 4-х проводного соединения Modbus:
 i) для 2-х проводного режима работы поставьте перемычку между клеммами 91 и 90.
  ii) для 4-х проводного режима работы между клеммами 91 и 90 перемычки быть не 

должно.
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Rx Tx

Общ.

R* R*

9091929394959697E
H / DH / DRx+Rx-Tx+Tx-SCNCOM

Рис. 8  Полудуплексный протокол RS485/Modbus (вид сверху)

Установите 
перемычку между
клеммами 90 м 91.

Ведущий 
контроллер

"Земля"*

* См. 
примечания 
по подключ-

ению "земли"

Замечания по подключению EIA / TIA-485:
-  Общий провод должен быть подключён к "земле" только в одной точке, которая должна 

располагаться по возможности ближе к ведущему устройству.

-  Надо предусмотреть возможность подключения в разрыв концов шины сопротивления.  
Обычно используется резистор 150 Ом (0,5 Вт) или 120 Ом (0,25 Вт), последовательно 
соединённый с конденсатором номиналом 1 нФ (10 В), однако лучше сопротивление 
линии передачи подбирать для каждого конкретного случая. Этого не требуется для 
коротких участков кабеля < 300 м и скоростью передачи информации 9 600 Бод.

-  См. Раздел 6 - ''Запуск в работу".
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Все введённые в контроллер значения параметров хранятся в неудаляемой (Flash) 
памяти, куда записываются путём нажатия кнопки OK . Для быстрого пуска в работу 
см. раздел 6.2. 
Внутренний аккумулятор питания предназначен для работы календаря в то время, когда 
основное питание контроллера отключено. Для включения аккумулятора переведите 
оба выключателя (см. раздел 5.3) в нижнее положение - Вкл. 
Прим.: Если контроллер при выключенном аккумуляторе питания был отключён от 
сети, то при восстановлении питания на дисплее отобразятся неверные данные о дате 
и времени.

6.1 Общая информация
Запуск контроллера в работу осуществляется с помощью кнопок на передней панели. 

Внимание:  При входе в режим запуска в работу контроллер выходит из рабочего 
режима. При этом клапана продувки будет закрыт. Для соблюдения условий безопасности 
реле сигнализации будет работать в обычном порядке. Для перехода в рабочий режим 
необходимо вернуться в рабочее меню. 

Внимание: Если в режиме запуска в работу ни дна кнопка не нажимается в течение 5 
минут, контроллер автоматически переходит в рабочий режим, а на дисплее появляется 
сообщение об ошибке. Если запуск в работу не был завершён, возможна некорректная 
работа контроллера.  

Рис. 9  Передняя панель

BT1050

OK

Жидкокристалличсекий 
дисплей

Выход из подменю и 
движение курсора влево, 
когда параметр мигает.

Движение по меню 
и уменьшение значения
параметров 

Движение по меню 
и увеличение значения
параметров

Вход в подменю и движение 
курсора вправо, когда 
параметр мигает.

Доступ к параметру, когда 
он мигает. нажатие в 
течение 5 дает доступ к 
режиму запуска в работу. 

6. Ввод в эксплуатацию 



IM-P405-39  AB Выпуск 2 17

6.1.2   Навигация по меню режима запуска в работу
При вводе правильного пароля на дисплее появится:

6.1.1  Запуск контроллера в работу  
Для входа в меню нажмите и удерживайте кнопку OK более 5 секунд.

MODE

PASS CODE

8888

На дисплее появится код '888'. Введите пароль '7452', который 
используется по умолчанию, но может быть изменён. Пароль 

вводится путем нажатия кнопок и  которыми можно 
увеличивать или уменьшать значение, а также с помощью 
кнопок  и , используемыми для перемещения курсора.   

Нажатие кнопки OK подтверждает выбор введённого пароля. 
Если введён неверный пароль контроллер автоматически 
перейдёт в рабочий режим. 

Для выхода из режима запуска в работу и перехода в рабочий 
нажмите и удерживайте кнопку .

Используйте кнопки и  для листания параметров меню 
основного уровня.  

Нажмите кнопку  для входа в подменю.

Наименование параметра основного меню будет отображаться 
сверху, а ниже появится наименование параметра подменю.  
Чем дальше пор меню вы продвигаетесь, тем длиннее стано-
вится список. 
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6.2.2  Изменение параметров
Если требуется изменить значение параметра в подменю, то ниже появятся единицы 
измерения данного параметра, а в самом низу справа значение параметра. Первая цифра 
параметра будет мигать и её можно изменить. 

При нажатии кнопки OK значение, находящееся на дисплее вводится в память. При 
нажатии кнопки  значение остаётся неизменным. Наименование подменю, название 
параметра и единицы измерения исчезнут и появится предыдущее меню.  

Прим.: Если будет выбрано значение параметра, находящееся за пределами возможного 
диапазона значений, в левой части дисплея появится восклицательный знак (!), а вводимое 
значение автоматически становится равным максимально возможному. 

6.2  Быстрый запуск в работу
Данная процедура позволяет ввести контроллер в работу максимально быстро. 
При этом используются параметры, введённые в контроллер на заводе-изготовителе. 
После запуска параметры могут быть переназначены в зависимости от реальных условий 
эксплуатации.  

Быстрый запуск в работу 
Данная схема может быть прията в случае одного котла, работающего с понедельника по 
пятницу и оснащённого клапаном нижней продувки без датчика положения и временем 
выдержки расширителя продувок для охлаждения в нём воды 4 часа.

Параметр Вводимые данные
1. Время         
 - Часы 
 - Минуты Реальное время и дата
 - Месяц
 - Год

2. Длительность продувки
 Они зависят от типа и условий применения.  Обычно  рекомен- 

  дуется чтобы длительность продувки не превышала 5  
  секунд.

3. Дата и время начала Вводятся день, час и минуты события - начала   
 продувки продувки.  
   

Проведите тестирование системы на предмет нормальной работы.
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6.3 Полный запуск в работу

6.3.1  Структура главного меню

MODE
Позволяет пользователю просматривать и менять значения 
параметров OFF, OPEN или AUTO.

Позволяет выбрать единицы измерения:
температуру в °C или °F, приоритеты таймера и время 
выдержки для охлаждения расширителя продувок.

Конфигурирование датчика положения, установленного на 
клапане продувки.

Конфигурирование выходного и сигнала.

Ввод года, даты и времени.

Настройка первого таймера - времени начала и продолжи-
тельности продувки. 

Настройка второго таймера - времени начала и продолжи-
тельности продувки, если это требуется. Используется, когда 
необходимо назначить другое время и продолжительность 
продувки, например в выходные дни или когда в течении для 
требуются продувки с разной продолжительностью.    

См. выше информацию для таймеров 1 и 2.

Сигнализация, которая предупреждает о неполном закрытии 
клапан продувки в положенное время. Функция отключается 
(OFF) если клапан открывается в ручном режиме без звуковой 
сигнализации. Может быть с фиксацией и без.

Отображение данных о тестировании.

INPUT

OUTPUT

CLOCK

TIMER 1

TIMER 2

TIMER 3

ALARM

TEST

SW. VER

SET PASS

DATA




















Версия программного обеспечения контроллера.

Функция позволяет пользователю менять пароль.
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6.3.2  Использование подменю 
С помощью приведённых ниже подменю можно запрограммировать контроллер в 
соответствие с требованиями конкретного применения.  

При входе в подменю, изменяемый параметр будет отображаться в нижнем правом 
углу дисплея. 

Отображаемый параметр находится в памяти контроллера. Для его изменения 
используйте кнопки  и . Вводимое значение параметра будет мигать. Для его 
сохранения в памяти необходимо нажать кнопку OK .  Для выхода из подменю нажмите 
кнопку .

6.3.3 Подменю MODE - режим
Позволяет оператору переключаться с ручного режима на автоматический и обратно.

Вход в данное подменю (нажатием кнопки ) позволяет 
оператору посмотреть и выбрать режим работы контроллера:  
'AUTO, OFF или OPEN', который будет мигать на дисплее: 

- OFF Таймер отключён, клапан закрыт.

- OPEN Клапан постоянно открыт.

- AUTO Автоматическая работа контроллера.

Переключение между режимами происходит путём нажатия 
кнопок  и .  

Выбор режима подтверждается нажатием кнопки OK . 

Для выхода из подменю в рабочий режим нажмите кнопку  
.

ПРИМЕЧАНИЕ: Режим AUTO являются нормальным режимом 
работы контроллера.

Внимание: 
Контроллер будет находится в выбранном режиме, 
как во время нормального рабочего режима, так и в 
процессе запуска в работу или изменения  каких-либо 
параметров. 
Возможно упустить воду из котла если контроллер 
находится в режиме OPEN.

MODE

OPEN
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Время выдержки (в часах и минутах), необходимое для 
охлаждения воды в расширителе продувок. 

Предотвращает одновременную продувку двух котлов 
в один расширитель. Выберите контроллер, который 
имеет приоритет (который будет открывать клапан 
первым). 
9 = высший приоритет 1 = низший приоритет 
Если контроллер не соединяется с другими, введите '0'.

°F или °C (по умолчанию - °C). 
Выберите необходимое и нажмите OK .

6.3.4  Подменю DATA

INPUT
SWITCH

INPUT
SWITCH
CLOSING

Отображается только если выбрано "FITTED".
Задайте время задержки (в секундах) перед тем, как 
сигнализация сработает после неполного закрытия 
клапана. 
ВНИМАНИЕ - Рекомендуемое время задержки = 
5 сек.

Если клапан оснащён датчиком положения, выберите 
- FITTED, если датчика нет - NONE.

INPUT
SWITCH
LIFT

Отображается только если выбрано "FITTED" и 
сигнализация  открытия "ON". 
Задайте время задержки (в секундах) перед тем, как 
сигнализация сработает после того как клапана не 
открылся после подачи на него сигнала. 

DATA
TEMP

DATA
PRIORITY

DATA
RECOVERY











6.3.5  Подменю INPUT (Устанавливает между работой горелки и   
 клапаном продувки) 



IM-P405-39  AB Выпуск 222

6.3.6  Подменю OUTPUT
Настройка протокола MODBUS:
 

OUTPUT
COMMS
ADDRESS

OUTPUT
COMMS
BAUD

OUTPUT
COMMS
IR COMMS

IR Comms - Определяет конфигурацию инфракрасного 
порта - назначение контроллера ведущим или ведомым 
устройством.
Выберите SLAVE если не требуется обмен информа-
цией.

Определение скорости обмена информацией между 
контроллером и сопряжёнными устройствами (бит/сек). 
Возможно задание скорости 1200, 9600 или 19200 Бод, 
значение по умолчанию 9600. 

Адрес - назначение адреса протокола Modbus. По 
умолчанию 001, максимальное значение 247.
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Задаётся год (например 2009 = "09").

Задаются минуты.

Задаются часы (24). 

Задаётся месяц (например май = "05").

6.3.7  Подменю CLOCK

Задаётся день недели. 
Прим. Это не день (дни) в которые происходит 
продувка. 

Задаётся дата (1-31).

Формат даты:
День / Месяц или Месяц / День. 

CLOCK
HRS

CLOCK
MINS

CLOCK
YRS

CLOCK
MONTH

CLOCK
DATE

CLOCK
DAY

CLOCK
FORMAT
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6.3.8  Подменю TIMER

Таймер управляет временем и длительность продувок. 

Параметры настройки зависят от типа котла. Необходимо получить достоверные 
сведения о режимах нижних продувок котлов, желательно от производителя котла. 
Таймеры 1, 2, и 3 настраиваются как указано ниже:

Часы в которые должна быть осуществлена продувка 
таймером 1. Не отображается если длительность равна 
нулю. 

Дни в которые должна быть осуществлена продувка 
таймером 1: Понедельник - Пятница, Понедельник 
- Суббота или Понедельник - Воскресенье. Не отобра-
жается если длительность равна нулю. 

Это время открытия клапана продувки или длительность 
продувки (в сек). Введите данные, полученные из 
паспорта котла или производителя котла.  
Если таких данных нет, для начала можно задать 
длительность равную 5 сек. 

Минуты в которые должна быть осуществлена продувка 
таймером 1. Не отображается если длительность равна 
нулю. 

TIMER
DURATION

TIMER
DAYS

TIMER
HRS

TIMER
MINUTES
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TEST
DISPLAY

TEST
INPUT

TEST
OUTPUT

6.3.9  Подменю ALARM

6.3.10  ПОДМЕНЮ TEST

Фиксация сигнализации
ON - Сигнализация не сбрасывается пока не будет 
произведён вход в режим запуска в работу.
OFF - Сигнализация будет активирована только пока 
существуют соответствующие условия. 

Отображается только, если клапан продувки оснащён  
датчиком положения и задано "FITTED".  Задаётся ON 
или OFF.
ON - Сигнализация активируется если клапан не 
откры-вается после задержки, задаваемой параметром 
INPUT / LIFT.
OFF - Сигнализация не задана.
Прим.: Если задано ON, сигнализация будет срабатывать 
при параметре MODE заданным OPEN, или если клапан 
открыт вручную.

Тест выхода: 
VALVE - Открытие и закрытие клапана продувки 
вручную.
ALARM - Активация сигнализации вручную.
CANCEL - Отмена или ожидание в течении 5 минут 
после чего контроллер вернётся в рабочий режим.

Тест входа:
INT TEMP - Отображается максимальная температура 
электронных компонентов контроллера.
LINK - Проверка текущей продувки на другом котле. 
Будет отображаться 'ON' если выбрано MODE-OPEN.
SWITCH - Определяется если датчик положения в 
открытом или закрытом положении.

Тест дисплея: 
- Отображение темным на светлом фоне или наобо-
рот.
- Это позволяет визуально обнаружить дефектные 
пиксели дисплея.  

ALARM
LIFT

ALARM
LATCH
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6.3.11  Подменю SOFTWARE VERSION

SW VER

SET PASS

6.3.12  Подменю PASS CODE
  

Функция позволяет отобразить версию установленного 
программного обеспечения.

Функция позволяет заменить используемый пароль 
на другой. 
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ИК Блок

RS485

Рис. 10

Рис. 11

ИК Блок 1

RS485

ИК Блок 2

RS485

7.1  Инфракрасный порт (IR)
Все контроллеры регулирования уровня серии LC могут обмениваться информацией 
через инфракрасный порт. Это позволяет передавать параметры контроллера (ОЕМ) на 
устройства оснащённые RS485 (USER). Контроллер может использоваться как ведущее, 
так и ведомое устройство.
Контроллер имеющий порт RS485 должен располагаться слева от всех ведомых 
контроллеров, оснащённых ИК-портами (рис. 24). В меню "output-comms" ведущей 
контроллер должен быть задан, как ‘master’ .

7. Передача информации

Ведущий Ведомый Ведомый Ведомый Ведомый

Два или более ИК блоков могут располагаться в одной шкафу или одной DIN рейке. 
Ведущий 2 контроллер будет игнорировать ИК Блок 1. См. рис. 11.

Ведущий 
1

Ведомый Ведомый Ведомый Ведомый Ведущий 
2

Ведомый Ведомый Ведомый Ведомый

При установке ещё одного ведомого контроллера в ИК Блок еще раз выберите "master" 
у ведущего контроллера в соответствующем меню.
Только ведущий контроллер может отправлять всю информацию, получаемую от всех 
контроллеров ИЛ Блока по RS485. Если ведомый контроллер будет подключён по RS485, 
то он сможет отправлять только свою информацию.

Внимание: Не закрывайте инфракрасный порт, так как это сделает невозможным 
передачу информации.
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7.2  Адреса RS485
Определённый сдвиг должен быть добавлен к зарегистрированному адресу каждого 
устройства в зависимости от его положения в ИК Блоке. Например ведущий контроллер 
имеет сдвиг 0, соседний с ним контроллер имеет сдвиг 100, следующий 200 и т. д.

Рис. 12

Ведущий Ведомый

IR Блок

RS485

Ведомый Ведомый Ведомый

ИК адрес 1 2 3 4 5

RS485 сдвиг 0 100 200 300 400

8. Обслуживание
Перед началом какого либо рода работ внимательно прочтите Раздел 1. 

8.1 Очистка от грязи и пыли
Для очистки используйте только мягкую тряпку, смоченную чистой водой или изопро-
пиловым спиртом.  

Контроллер не требует специального обслуживания. 
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8.2 Замена аккумулятора
Внимание: Не вытаскивайте печатную плату, это приведёт к выходу контроллера из строя. 
   - Не снимайте переднюю панель.

8.2.1 Разрежьте наклейки с двух сторон по линии, как показано на рисунке.

8.2.2 Сожмите корпус как показано Для освобождения зажимов.
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8.2.3 Сдвиньте только заднюю часть, как показано.

8.2.4 Выньте синюю рамку.
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8.2.5 Внимание: Контроллер выйдет из строя если полностью вытащить печатную  
 плату. Сдвиньте её настолько, чтобы получить доступ к креплению  аккумуля- 
 тора.

8.2.6 Обрежьте крепление и вытащите аккумултяор.

Крепление аккумулятора
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8.2.7 Вставьте новый аккумулятор. См. раздел 10.5 де указан тип аккумулятора.
 Прим.: аккумулятор крепится только в одном положении.

8.2.8 Пропустите новое крепление в отверстие в печатной плате и закрепите аккумулятор.
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8.2.9 Всуньте плату до обратно до конца, затем вставьте на место синюю рамку. 

8.2.10  Установите на место заднюю часть контроллера.
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ВНИМАНИЕ:
Внимательно прочтите Разделы 1 и 5.1.

Контроллер запитывается высоким напряжением, способным вызвать 
поражение электротоком.

Не касайтесь клемм не отключив электропитания

Симптом Действие

1
Дисплей не 

светится

1. Отключите питание.
2. Проверьте правильность всех электрических подключений.
3. Проверьте предохранитель. Замените его при необходимо-
сти.
4. Проверьте напряжение питания.
5. Включите питание.

Если неисправность остаётся, контроллер следует вернуть по-
ставщику для проверки. Одной из причин выхода контроллера 
из строя могут быть скачки напряжения питания.  Такая причина 
не является основанием для гарантийной замены контроллера, 
поэтому при наличии такой возможности предусмотрите уста-
новку специального защитного устройства.  

2
Дисплей 
мигает с 
частотой 

около 1 сек.

1. Отключите электропитание.
2.  Отсоедините все сигнальные кабели.
3.  Включите электропитание: если симптом не исчез, контроллер 

необходимо вернуть производителю для тестирования.
4.  Подключайте по одному сигнальные кабели, наблюдая пока 

симптом не появится снова.  
5.  Проверьте и исправьте все неправильные подключения 

сигнальных кабелей, идущих от внешних датчиков и преобра-
зователей. 

Объяснение
Внутреннее питание не включается. Если напряжение не может 
быть сгенерировано, питание будет включаться/отключаться 
приблизительно на 1 сек. такие включения/выключения будут 
происходить пока неисправность не будет устранена. Это 
функция безопасности контроллера и он повреждён не будет. 

9. Поиск и устранение 
неисправностей
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3
Контроллер 
включается 

на некоторое 
время (более 

1 мин.), 
а потом 

отключается

1.  Поверьте напряжение питания. Оно должно быть стабильно 
и быть в пределах допустимых значений. 

2.  Проверьте температуру окружающего воздуха. Она должна 
быть в переделах допустимых значений. 

3.  Проверьте симптом 2.

Объяснения
Автоматически взводимое термозащитное устройство будет 
срабатывать один или более раз в следующих случаях:
- Напряжение питания повышается свыше предельного 

значения.
- Напряжение питания падает ниже предельного значения.
-  Температура окружающего воздуха выше предельного 

значения. 
-  Внутреннее питание не включится пока температура 

контроллера не станет ниже 65°C. Это функция безопасности 
контроллера и он повреждён не будет. 
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Сообщения об ошибках
Вся информация об ошибках в работе системы будет отображаться на дисплее 
контроллера в рабочем режиме..

Сообщение
об ошибке Причина Действие

1
Отключение 

питания

Было отключение 
питания во 
время работы 
контроллера. 

1. Отключите электропитание.
2. Проверьте правильность 

электрических соединений. 
3. Проверьте, что питание не 

отключается время от времени. 
4. Включите электропитание.
5.  Нажмите кнопку OK .

2
Клапан не 

открывается

Клапан продувки 
не открывается 
после подачи на 
него соответству-
ющего сигнала.

1. Проверьте корректность ввода 
времени задержки - параметры INPUT-
SWITCH-LIFT.

2. Проверьте работу датчика положения 
в режиме тестирования. 

3. Проверьте подключение датчика к 
контроллеру. 

4. Проверьте работу датчика положения. 
5. Проверьте работу клапана.
6. При необходимости замените клапан 

или датчик положения.
7. Нажмите кнопку OK .

3
Клапан не 

закрывается

Клапан продувки 
не открывается 
после сброса 
сигнала.

1. Проверьте корректность ввода 
времени задержки - параметры INPUT-
SWITCH-CLOSING.

2. См. п. "Клапан не от открывается".
3. Зайдите в режим запуска в работу и 

наберите и введите пароль.

4-6
Параметры 
таймера ... 
неверны

Параметры 
одного из 
трех таймеров 
неверны. 
(... = 1, 2 или 3).

1. Необходимо заново запустить 
контроллер в работу. 

2. Проверьте что контроллер или кабели 
не находятся в зоне действия сильных 
электромагнитных полей. 

3. Если неисправность не исчезает, 
обратитесь к поставщику.

4. Нажмите кнопку OK .

7
Переполнение 

памяти

Состояние 
данных 
контроллера 
вне пределов. 
Значения 
параметров 
будут сохранены 
заново.

1. Проверьте данные программирования 
таймера. 

2. Нажмите кнопку OK .
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Сообщение
об ошибке Причина Действие

8
Данные 

восстановле-
ния испорче-

ны

Данные в системе 
восстановления 
испорчены.

1. Проверьте данные программирования 
таймера. 

2. Нажмите кнопку OK .

9
Данные 

флагового 
регистра 

испорчены

Данные 
флагового 
регистра утеряны 
или испорчены. 
Данные были 
восстановлены.

1. Проверьте данные программирования 
таймера. 

2. Нажмите кнопку OK .

10
Ошибка 
данных

Данные 
флагового 
регистра утеряны 
или испорчены. 
Данные были 
восстановлены

1. Проверьте данные программирования 
таймера. 

2. Нажмите кнопку OK .

11
Выход из 

меню запуска 
в работу

Находясь в 
режиме запуска 
в работу ни одна 
кнопка не была 
нажата более 5 
минут.

1. Если необходимо, проведите запуск в 
работу заново.

2. Нажмите кнопку OK . 

12
Сигнализация 
зафиксирова-

на

Сигнализация 
была 
зафиксирована 
из-за каких-то 
ошибок. Очистите 
дисплей от 
сообщения об 
ошибке.

1. Войдите в режим запуска в работу. 
При вводе правильного пароля 
сигнализация будет сброшена. 
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10. Технические данные
10.1 Техническая поддержка
Свяжитесь с вашим региональным представителем компании Spirax Sarco. Его координаты 
вы можете найти на www.spiraxsarco.com/ru.
   

10.2 Возврат оборудования
Свяжитесь с вашим региональным представителем компании Spirax Sarco. При отсылке 
контроллера в ремонт необходимо предоставить следующую информацию:
1. Ваше ФИО, контактный телефон, e-mail, название фирмы, адрес, и адрес для возврата 

контроллера.
2. Наименование и серийный номер контроллера.
3. Полное описание неисправности или то, что требуется сделать.
4. Если контроллер находится на гарантии, укажите: 
 - № счета и/или № договора.
 - Дату поставки и дату ввода в эксплуатацию.
   

10.3 Питание 
Напряжение питания   от 99 до 264 В пер. тока при 50/60 Гц
Электропотребление  7.5 Вт (максимум)

   

10.4 Условия эксплуатации
Общее  Только в помещениях
Расположение  до 2000 м над уровнем моря 
Тем-ра окружающего воздуха  0 - 55°C 
Максимальная относительная  до 80% при 31°C  
влажность  или до 50% при 40°C
Категория оборудования  III
   2
Степень загрязнения

  3 (при установке в защите) - минимум IP54  окружающего воздуха
 или UL50 / NEMA Tип 3, 3S, 4, 4X, 6, 6P или 13.  

Исполнение (передняя панель) NEMA тип 4 или       
  IP65 
Усилия затяжки винтов клемм 1 - 1.2 Нм
  Электробезопасность EN 61010-1
LVD   UL61010-1, UL 508, Clause 23.2.
  CAN / CSA C22.2 No. 61010-1

EMC Излучения Пригодность для использования в промышленных  
  условиях
Корпус  Материал - Поликарбонат
Передняя панель Материал - Силиконовая резина
Используемый припой  Олово/ свинец (60 / 40%)
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Производитель TADIRAN
Артикул производителя SL-360/PT
Заказной номер Spirax Sarco 0965057

Тип  AA (PCB tagged) Lithium Thionyl Chloride
 (Количество лития 0,65 г)
Напряжение 3.6 В
Ёмкость 2.4 Ач мин.
Диапазон температура 0 - 70°C 
Срок хранения  10 лет - при выключенной батареи и 25°C 
Срок эксплуатации  10 лет - при включённой батарее 35 ч /нед. при 55°C

   

10.6 Кабели, проводи и клеммные разъёмы 

Кабели питания 
Клеммный разъём  Винтового типа 
Тип кабеля от 0,2 мм² (24 AWG) до 2,5мм² (12 AWG).
Длинна зажимаемой части  5 - 6 мм

Подключение датчика положение и соединение с другими 
контроллерами

Тип  Высокотемпературный
Тип защиты Экранированный 
Число жил 2
Сечение 1 - 1,5 мм² (18 - 16 AWG) 
Максимальная длина  100 м
Рекомендуемый тип Prysmian (Pirelli) FP200, Delta Crompton Firetuf OHLS

Кабели подключения RS485
Тип EIA RS485 Витая пара
Тип защиты Экранированный 
Число пар 2 or 3 
Сечение 0,23 мм² (24 AWG)
Максимальная длина 1200 м
Рекомендуемый тип Alpha Wire 6413 or 6414

Прим.: Могут использоваться кабели LAN категория 5 или 5E ScTP (экранированный), FTP 
(покрытый фольгой) или STP (экранированный) с ограничением по длине 600 м.

10.5 Аккумулятор



IM-P405-39  AB Выпуск 240

10.7  Входы
Датчик положения

Максимальное напряжение  32 В пост. тока (без нагрузки, разомкнутая цепь)
Максимальный ток 3 мA пост. тока (короткое замыкание)

Соединение с другими контроллера 
Максимальное напряжение  32 В пост. тока (без нагрузки, разомкнутая цепь)
Макс. снижение напряжения 0, 25 В пост. тока
Максимальный ток 1.5 мA пост. тока

   

10.8 Выходы

Реле
Контакты  2 однополюсных реле (SPCO)
Максимальное напряжение 250 В пер. тока
Резистивная нагрузка 3 А при 250 В 
Индуктивная нагрузка 1 А при 250 В

Мощность двигателя пер. тока ¼ HP (2,9 А) при 250 В
 1/10 HP (3 А) при 120 В
Пилотная нагрузка C300 (2,5 А) - цепь клапана/соленоида

Количество срабатываний       
(электрическая долговечность) 

3 x 105 или более в зависимости от нагрузки

Количество срабатываний       
(электрическая долговечность)

RS485 
Соединение RS485 4-х проводной, 2-х проводной 
Протокол Modbus RTU
Изоляция 60 В пер./пост. тока
Приёмник сигналов   (256 устройств - макс.) 
Выход  До 10 фреймов / сек.

Инфракрасный порт 
Тип  IrDA - ИК Порт
Скорость передачи 38 400 бод
Диапазон 10 мм
Рабочий угол 15°
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10.10 Параметры, используемые по умолчанию

10.10.1 Меню режимов (MODE)
Выбор AUTO, OPEN, OFF
По умолчанию AUTO

   
10.10.2 Меню данных (DATA)

TEMP (единицы измерения температуры)
Выбор °C или °F
По умолчанию °C

Приоритеты контроллеров
Выбор 0 - 9 
По умолчанию 0 (Контроллер не соединён с другими)
Разрешение (шаг) 1

   
10.10.3  Время выдержки расширителя продувок (RECOVERY)

HRS - Часы
Выбор  00 - 11
По умолчанию 4
Разрешение (шаг) 1
Единицы Часы (HRS)

MINS - Минуты
Выбор  00 - 59
По умолчанию 00
Разрешение (шаг) 1
Единицы Минуты (MIN)

   
10.10.4  Меню входа (INPUT)

Датчик положения клапана 
Выбор FITTED или NONE
По умолчанию NONE

Время задержки на закрытие клапана - только если есть датчик положения
Выбор 0 - 10 
По умолчанию 5
Разрешение (шаг) 1
Единицы Секунды

Время задержки на открытие клапана - только если есть датчик положения
Выбор 0 - 10 
По умолчанию 5
Разрешение (шаг) 1
Единицы Секунды
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10.10.5 Меню выходов (ОUTPUT MENU)
Адреса (COMMS - ADDRESS) Протокол MODBUS

Выбор 1 - 247
По умолчанию 1
Разрешение (шаг) 1

COMMS - BAUD (Протокол MODBUS)
Выбор 1200, 9600, 19200
По умолчанию 9600

COMMS - IR (Связь через ИК-порт)
Выбор MASTER или SLAVE
По умолчанию SLAVE

COMMS - IR (единицы в сети)
Выбор 1 - 8

   
10.10.6 Меню времени (CLOCK MENU)
HRS - Часы ~ формат 24 часа 

Выбор 00 - 23
По умолчанию 00
Разрешение (шаг) 1
Единицы Часы (HRS)

MINS - Минуты
Выбор 00 - 59
По умолчанию 00
Разрешение (шаг) 1
Единицы Минуты (MINS)

YRS - Годы
Выбор 00 - 99 (2000 - 2099)
По умолчанию 00
Разрешение (шаг) 1
Единицы Год (YRS)

MONTH - Месяц
Выбор 01 - 12
По умолчанию 01
Разрешение (шаг) 1

DATE - Дата
Выбор 01 - 31
По умолчанию 01
Разрешение (шаг) 1

DAY - День
Выбор MON, TUE, WED, THUR, FRI, SAT, SUN
По умолчанию SUN

FORMAT - Формат данных
Выбор День/месяц или Месяц/день
По умолчанию День/месяц 
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10.10.7  Меню таймера (1 - 3) 

DURATION - Длительность продувки (Время открытия клапана)
Выбор 0 - 999
По умолчанию 0
Разрешение (шаг) 1
Единицы Секунды

Прим.: Если напряжение питания контроллера упадёт ниже возможного предельного 
значения во время цикла продувки реле будет деактивировано и клапан закроется. Если 
напряжение питания восстановится до нормального уровня клапан будет оставаться 
закрытым до следующего цикла продувки.   
DAYS - Дни (Дни в которые происходит продувка)  Функция доступна только 
если длительность продувки задана больше 0 сек.

Выбор MON - FRI или SAT или SUN
По умолчанию MON - FRI

HRS - Часы (Час в который в заданные дни происходит продувка)  Функция 
доступна только если длительность продувки задана больше 0 сек.

Выбор 00 - 23
По умолчанию 00
Разрешение (шаг) 1

MINS - Минуты (Минуты в который в заданные дни происходит продувка)  
Функция доступна только если длительность продувки задана больше 0 сек.

Выбор 00 - 59 
По умолчанию 00
Разрешение (шаг) 1

10.10.8 Меню сигнализации (ALARM MENU)
LIFT (Сигнализация активируется после заданного времени выдержки после 
того, как клапан не открылся.) Функция доступна только если клапан оснащён 
датчиком положения.

Выбор ON или OFF
По умолчанию ON

LATCH (Фиксация сигнализации будет активирована до входа в режим 
запуска)
Функция доступна только если клапан оснащён датчиком положения.

Выбор ON or OFF
По умолчанию OFF
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10.10.9   Меню тестов (TEST MENU)

Дисплей (DISPLAY)
Выбор Тёмный шрифт на светлом фоне или наоборот
По умолчанию Тёмный шрифт на светлом фоне

Температура внутренних компонентов (INPUT - INT TEMP)
Выбор -40 / 85°C или -40 / 185°F 
Разрешение (шаг)  1
Единицы °C или °F

INPUT - Вход
(Определяется соединение контроллера с другими)     

Выбор ON or OFF  

INPUT - SWITCH - Вход от датчика положения клапана
(Определяется открыт или закрыт датчик положения)
Функция доступна только если клапан оснащён датчиком положения.

Выбор OPEN или CLOSED 

OUTPUT - VALVE - Выход на клапан
(Открывается или закрывается клапан в ручном режиме)   

Выбор ON или OFF
По умолчанию ON

Нажмите кнопку OK для активации реле - Автоматический контроль реле выбирается 
отменой или через 5 минут.
OUTPUT - ALARM - Выход - сигнализация (Активация и отключение реле в 
ручном режиме)

Выбор ON или OFF
По умолчанию ON

Нажмите кнопку OK для активации реле - Автоматический контроль реле выбирается 
отменой или через 5 минут.

   
10.10.10  SET PASS MENU (Смена пароля)

Выбор 0000 - 9999
По умолчанию 7452
Разрешение (шаг)  1
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11. Список данных для передачи 
информации

Формат: Битовый
Старт    1 бит
Данные    8 бит
Паритет    0 бит
Стоп    1 бит

Формат: Запрос
Адрес    1 бит
Код функции     1 бит
Старт адреса     2 бита
Количество регистров    2 бита
Контроль циклическим избыточным кодом  (CRC)  2 бита
Итого    8 бит

Формат: Ответ
Адрес  1 бит
Код функции   1 бит (или код ошибки, см. ниже)
Счет битов   1 бит (или код исключения, см. ниже)
Регистр данных   2-ной 16-ти битовый регистр
Проверка (CRC)   2 бита
Итого  7 бита если верно (или 5 бит, если ошибка)
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Структура ошибок передаваемых контроллером
Параметр Бит 1 Бит 2 Бит 3 Бит 4 Бит 5
 Адрес  Код  Код  CRC CRC  
 устройства функции исключения (LSB) (MSB)
Неверная функция XX 83 01 XX XX
Неверный адрес данных XX 83 02 XX XX

Параметр и регистр 
Регистр Параметр
  3 - Идентификация

 Прим.: Если устройство работает как ведомое 
и появляется постоянная ошибка при передачи 
данных между ведущим и ведомым устройствами, 
добавляется сдвиг +32768 к значениям параме-
тров данного ведомого устройства в памяти 
ведущего.   

1  Уровень воды (%)
2 Уставка (SP)
3 Зона пропорциональности (CB)
4 Сигнализация 1
5 Задержка реакции сигнализации 1 (S) 
6 Сигнализация 2 
7 Задержка реакции сигнализации 2 (S)
8 Сдвиг уставки по расходомеру пара (%)
9 Сдвиг уставки по расходомеру воды (%)

Формат регистра данных 16-ти битовый, с наиболее важным битом передаваемым в 
начале.

Коды исключения
01 Неверная функция
02 Неверный адрес данных

0


